
Dokumentation der Gefährdungen, Risikoanalyse, Schutzziele und Maßnahmen Laufende Nummer 
006 

 

Gemeinde           Marktredwitz Kommandant: Richter Thomas Zustimmung Sicherheitsfachkraft: 

Feuerwehr (OT)  Werkfeuerwehr CeramTec 10.03.2011  

  

Bearbeiter: 
 
Thomas Richter  

Datum Unterschrift Datum Unterschrift 
 

 X Tätigkeit  Einrichtung/Gerätehaus 

 Arbeits- bzw. Rettungsmittel   

Bezeichnung 
 

Einsatzstellenbeleuchtung Typ: SVN1  
 

Risiko Nr. Gefährdung 
W F R 

Schutzziel Maßnahme(n) verantwortlich Termin erl 

1 Allgemeine Gefährdung  2 2 4 Vermeidung allgemeiner Gefähr-
dung  

Speziell: Sicherheitshinweise beachten, nur geschultes 
Personal arbeitet, PSA nach BGV A1/ Arb. Sich. G  bereitstel-
len und verwenden, 
 
Allgemein: Betriebsanweisung beachten.  
 

Feuerwehrmann 
Gruppenführer 

03/2011 erl. 

2 Elektrische Gefährdung 2 8 16 Elektrischer Schlag  Speziell: Gehäuse nur im spannungsfreiem Zustand öffnen, 
keine Kabel quetschen, Abstand halten, Nur geeignete Zulei-
tung mit druckwassergeschütztem Stecker (IP68) verwen-
den. Überprüfen der ortsveränderlichen Betriebsmittel. 
 
Allgemein: Prüfungen nach VDE 0701 / 0702 / BGV A3 
durchführen.  
 

Feuerwehrmann 
Elektrofachkraft 

03/2011 erl. 

3 Transportgefahr / Eigengewicht 2 2 4 Verletzung der Füße, Quetschun-
gen  

Speziell: Sicherheitshinweise beachten, nur geschultes 
Personal arbeitet, Sicherheitsausrüstung bereitstellen, 
 
Allgemein: Betriebsanweisung beachten. 

Feuerwehrmann 03/2011 erl. 

4 Hitzeabstrahlung  
 

4 4 16 Verbrennungen Speziell: Handschuhe tragen bei Transport direkt nach 
Gebrauch, Abstand halten. 
  
Allgemein: vor beladen des Fahrzeuges abkühlen lassen. 

Feuerwehrmann 
Maschinist 

03/2011 erl. 

5 Kabelverlegung 3 1 3 Verletzung durch Sturz  Speziell: Saubere Kabelverlegung ( keine Schlaufen ), 
komplettes Kabel abwickeln und auslegen.  
 
Allgemein: absichern mit Leitkegeln 

Feuerwehrmann 
Maschinist 

03/2011 erl. 

6 Betriebshöhe 3 4 12 Verletzung durch Herabfallen  Speziell: Richtiges Sichern des Strahlers mit Abspannseilen, 
Abstand halten.  
 
Allgemein: beachten der Betriebsanleitung 
 

Feuerwehrmann 03/2011 erl. 



7 Standfuß 2 2 4 Verletzung durch Sturz  Speziell: Abstand halten, Richtige Befestigung des Stand-
fußes, Kennzeichnung der einzelnen Standbeine durch Sig-
nalfarben/ Leitkegel.  
 
Allgemein: beachten der Gebrauchsanweisung, 
 

Feuerwehrmann 03/2011 erl. 

8 Sicherungsleinen / Standfuß  2 2 4 Verletzung durch Sturz  Speziell:Abstand halten, Kennzeichnung der Sicherungslei-
nen durch Signalfarben.  
 
Allgemein: 

Feuerwehrmann 03/2011 erl. 

9 Verlängerungen / Kabel  3 1 3 Verletzung durch Sturz / Elektri-
sche Gefährdung  

Speziell: Saubere Kabelverlegung ( keine Schlaufen ), 
komplettes Auslegen der Verlängerung ( ganze Kabeltrom-
mel auslegen ).  
 
Allgemein: absichern der Einsatzstelle, 
 

Feuerwehrmann 03/2011 erl. 

10 Helligkeit des Strahlers / Lichtent-
wicklung  

4 1 4 Blendung  Speziell: Nicht in eingeschalteten Strahler sehen, Abstand 
halten,  
 
Allgemein: umsichtiges Arbeiten mit Beleuchtungskörpern. 
 

Feuerwehrmann 03/2011 erl. 

11 Wechsel des Leuchtmittels  2 2 4 Schnittverletzung  Speziell: Wechsel nur bei ausgeschaltetem Gerät, Hand-
schuhe tragen, Leuchtmittel nicht direkt anfassen (Fett an 
Händen), Leuchtmittel nicht zerstören, Leuchtmittel korrekt 
einsetzen,  
 
Allgemein: Hinweise in der Beschreibung beachten, Fach-
personal 
 

Gerätewart 
Elektrofachkraft 

03/2011 erl. 

12 Lagerung neben Treibstoffen  1 4 4 Brandgefahr Speziell: Gerät im erwärmten Zustand nicht neben Treib-
stoffen und anderen brennbaren Stoffen lagern.  
 
Allgemein: Lagerung von Beleuchtungsgeräten immer mit 
Maschinisten absprechen. 

Feuerwehrmann 
Maschinist 

03/2011 erl. 

13 Abdeckung  1 4 4 Brandgefahr Speziell: Gerät/ Beleuchtung nicht abdecken.  
 
Allgemein: tragen von persönlicher Schutzausrüstung 
Schutz vor Verbrennungen,  

Feuerwehrmann 03/2011 erl. 

14 Teleskopstange an Standfuß  3 4 12 Quetschgefahr  Speziell: Abstand halten, Handschuhe tragen, auf feste 
Verschraubung der einzelnen Teleskopteile achten.Bei losen 
Teilen Quetschgefahr der Finger. 
 
Allgemein: Kontrolle der Schrauben nach aufstellen in der 
Gruppe 

Feuerwehrmann 03/2011 erl. 

          

Wiederholte Kontrolle der Maßnahmen 



 Datum: wirksam: ja  nein  Datum: wirksam: ja  nein  

 Datum: wirksam: ja  nein  Datum: wirksam: ja  nein  

 Datum: wirksam: ja  nein  Datum: wirksam: ja  nein  

 Datum: wirksam: ja  nein  

 

Datum: wirksam: ja  nein  

 

 

 


